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 Stimate cumparator,
 Dumneavoastra v-ati decis pentru un aparat de incalzit si gatit model “BEATRICE CT” si va multumim pentru aceasta. Aparatele noastre de incalzit si gatit se disting printr-un design creativ, prin excelente performante functionale si printr-o lunga durata de viata.
 Cu produsele comercializate de noi incalziti economic, fara sa afectati mediul inconjurator, si creati o atmosfera placuta in casa dumneavoastra Acest aparat a fost conceput si dezvoltat dupa cele mai noi cunostinte ale tehnicilor de incalzire si satisface cerintele SR EN 12815:2003/A1:2005.
 Va rugam ca inainte de punerea in functiune a produsului, sa cititi cu atentie aceste instructiuni. Prin respectarea prescriptiilor care urmeaza, aparatul va satisface cerintele dumneavoastra, in deplina siguranta pentru o perioada cat mai indelungata de timp.
 Alegerea sobei pentru incalzire centrala si gatit “Beatrice CT”, este recomandata de urmatoarele considerente: - soba functioneaza cu butuci din lemn crapati sau butuci din lemn presati, netratati. Lemnul este o alegere buna
 pentru mediul inconjurator. La arderea lui rezulta CO2 atat cat a fost necesar in perioada de crestere. - lemnul este o materie prima regenerabila. - arderea lemnului nu afecteaza suplimentar natura, daca umiditatea lui este sub 20%. In capitolul 4 “Instructiuni de utilizare si functionare”, gasiti calculul necesarului de lemne pentru incalzirea locuintei
 dumneavoastra pentru o perioada de un an. Prezentele instructiuni sunt in concordanta cu reglementarile nationale si europene referitoare la aparatele de incalzit
 si gatit cu combustibili solizi. RESPECTATI INSTRUCTIUNILE DE UTILIZARE!
 UTILIZATI NUMAI COMBUSTIBILI RECOMANDATI!
 NU UTILIZATI SOBA PE POST DE INCINERATOR!
 UTILIZATI NUMAI PIESELE DE SCHIMBA AUTORIZATE DE PRODUCATOR!
 CUPRINS
 1. GENERALITATI....................................................................................................................................................................3 2. PARTI COMPONENTE SI CARACTERISTICI TEHNICE................................................................................................4 2.1. PARTI COMPONENTE .........................................................................................................................................................4 2.2. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI FUNCTIONALE ...............................................................................................4 2.3. RECOMANDARI GENERALE..............................................................................................................................................5 3. INSTRUCTIUNI DE MONTARE SI INSTALARE...............................................................................................................6 3.1. INSTRUCTIUNI GENERALE DE INSTALARE..................................................................................................................6 3.2. COSUL (HORNUL) SI RACORDAREA LA COS.................................................................................................................6 3.3. PODEAUA SI DISTANTELE DE SECURITATE NECESARE FATA DE MATERIALELE COMBUSTIBILE..............7 3.4. RECOMANDARI IMPORTANTE PENTRU MONTARE, AMPLASARE, INSTALARE..................................................8 3.5. INSTALAREA SOBEI PENTRU INCALZIRE CENTRALA SI GATIT “BEATRECE CT” IN INSATALATIILE DE
 INCALZIRE CENTRALA ..............................................................................................................................................................8 3.5.1. ... SCHEMA INSTALATIEI DE INCALZIRE CU CIRCUIT INCHIS A SOBEI PENTRU INCALZIRE CENTRALA SI
 GATIT “BEATRICE CT”...............................................................................................................................................................9 3.5.2. SCHEMA INSTALATIEI DE INCALZIRE CU CIRCUIT DESCHIS A SOBEI PENTRU INCALZIRE CENTRALA SI
 GATIT “BEATRICE CT”............................................................................................................................................................. 10 4. INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE –FUNCTIONARE........................................................................................................ 12 4.1. COMBUSTIBILI RECOMANDATI .................................................................................................................................... 12 4.2. PRIMA PUNERE IN FUNCTIUNE ..................................................................................................................................... 12 4.3. APRINDEREA FOCULUI.................................................................................................................................................... 13 4.4. FUNCTIONAREA LA PUTEREA DE INCALZIRE NOMINALA .................................................................................... 13 4.5. REINCARCAREA CU COMBUSTIBIL SI UTILIZAREA CORECTA A DISPOZITIVELOR DE COMANDA SI REGLAJ
 13 4.5.2 REGULATORUL DE AER SECUNDAR............................................................................................................................. 15 4.6. CERINTE PRIVIND UTILIZAREA IN CONDITII DE TIRAJ SAU CONDITII CLIMATICE NEFAVORABILE ....... 15 5. INSTRUCTIUNI DE CURATARE, INTRETINERE SI VERIFICARE PERIODICA ...................................................... 15 6. PRESCRIPTII DE SIGURANTA SI PREVENIRE A INCENDIILOR............................................................................... 16 7. PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR .................................................................................................................... 17 8. INSTRUCTIUNI DE DIAGNOSTICARE A DEFECTELOR SIMPLE SI RECOMANDARI PENTRU INLATURARE 17 9. GARANTII SI PIESE DE SCHIMB(DE UZURA)............................................................................................................... 19 10. MANIPULARE, TRANSPORT SI DEPOZITARE.............................................................................................................. 20
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 11. SERVICE............................................................................................................................................................................... 20
 1. Generalitati
 Prezentele instructiuni se refera la soba pentru incalzire centrala si gatit „Beatrice CT” conceputa si executata de firma noastra.
 Conceptia produsului si calitatea materialelor folosite la executia acestuia, confera excelente performante functionale.
 Aparatul este destinat incalzirii centrale cu combustibil solid, a spatiilor de locuit, administrative sau cu alta destinatie care indeplinesc conditiile de montare si evacuare a gazelor de ardere conform prezentei carti tehnice, producerii apei calde menajere si pentru gatit.
 Cazanul focar(boilerul), este o constructie sudata din table de otel, sablate si vopsite cu vopsea termorezistenta. Exteriorul cazanului focar este captusit cu vata minerala. Accesul la compartimentele focar si cenusar este asigurat de usa focar respectiv usa cenusar. Pe usa focar este montat regulatorul de aer secundar, care asigura aer pt arderea monoxidului de carbon si a altor componente combustibile din gazele de ardere, si evacuarea lor in atmosfera cu un continut in limitele admise conform normelor nationale si europene. Pe usa cenusar este montat regulatorul de aer primar (regulatorul de putere) care asigura aerul necesar pentru arderea combustibilului. Cu butonul regulatorului de aer primar se poate regala temperatura apei din cazan.
 Forma centralei termice este astfel conceputa incat partea superioara este prevazuta cu plite, avand posibilitatea utilizarii si ca soba de gatit. Aparatul este echipat si cu un cuptor pentru prajit-copt.
 Soba pentru incalzire centrala si gatit este un aparat de incalzit si gatit cu functionare intermitenta la care alimentarea cu combustibili se face manual. Inaltimea (volumul) focarului se poate modifica pentru fiecare tip de functionare. Vara cand incalzirea este deconectata, inaltimea (volumul) focrului va fi cu gratarul pozitionat pe “Pozitia 1”,folosindu-se soba doar petru asigurarea apei calde menajere si pentru gatit.Iarna inaltimea (volumul) focarului va fi cu gratarul pozitionat pe “Pozitia 2”,de jos, volumul focarului este mai mare.Montarea gratarului pe “Pozitia 2” se face obligatoriu numai cand se cupleaza si incalzirea centrala, pentru a se evita supraincalzirea apei in cazan. In felul acesta se mareste sarja de combustibil si durata arderii.
 Fig. 1
 Prin montarea gratarului conform Fig.1, volumul camerei de ardere va fi in functie de necesitate, realizeazadu-se
 astfel economie de combudtibil. Montarea gratarului conform “Poatia 1” sau “Pozitia 2”, se face pentru marirea sau micsorarea sarjei de combustibil si pentru stabilizarea temperaturii apei din cazan in limitele 80±5º.
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 Cumparatorul este rugat in mod insistent sa citeasca aceste instructiuni pentru a se informa asupra amplasarii, instalarii si utilizarii corecte a aparatului achizitionat. In acest mod se vor evita neplacerile legate de instalarea si functionarea incorecta a aparatului, asigurandu-se o functionare normala a acestuia pentru un timp cat mai indelungat si in conditii de deplina siguranta.
 2. Parti componente si caracteristici tehnice
 2.1. Parti componente
 Principalele parti componente ale sobei pentru incalzire centrala si gatit “Beatrice CT” sunt indicate in fig. 2.
 Fig. 2
 1-Ansamblu carcasa, 2-Cazan focar, 3-Gratar, 4-Sertar cenusa, 5-Usa focar, 6-Usa cenusar, 7-Clapeta aer primar,8-Buton reglare temperatura apa din cazan, 9-Sibar aer secundar, 10-Sertar lemne, 11-Cuptor (prajit-copt), 12-Stut evacuare gaze de ardere, 13-Ventil de siguranta, 14-Dispozitiv aprindere,15-Buton dispozitiv aprindere, 16-Termometru cu termocupla 0…120ºC, 17-Manometru 0…6 bar;Tmax. 120ºC. Forma si dimensiunile pieselor si componentelor precum si modul de executie si asamblare, protectia prin emailare sau vopsire cu vopsea termorezistenta, garanteaza fiabilitatea si securitatea aparatului in cazul unei utilizari si functionari normale.
 2.2. Caracteristici constructive si functionale Dimensiuni de gabarit : - latime (mm): 915 - adancime (mm): 675 - inaltime fara stut(mm): 845 - inaltime cu stut(mm): 952 Diametrul stutului de evacuare gaze de ardere(mm) : 150 Pozitie stut de evacuare gaze de ardere : superioara Greutate (kg) : 155
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 Caracteristici functionale Combustibil butuci din lemn
 Putere totala de incalzire – reglabila (kw) 9-20 Puterea de incalzire a apei (kw) 4-15 *Volumul spatiului incalzit la incalzirea de durata (m³) 310/240/170
 Presiunea maxima de lucru cazan focar (bar) 2.5
 Temperatura maxima de lucru (ºC) 90 Volumul apei din cazan focar(boiler) (l) 18.5
 Suprafata focarului (mm) 244x420 Inaltimea focarului min. /max. (mm) 280/470
 Tirajul cosului (mbar) 0.12±0.02 Emisie de CO la 13% O2 (Vol %) 0.08
 Temperatura gaze de ardere (ºC) 201 Randament termic (%) 71,78 Consum de combustibil cu gratarul sus (kg/h) 2.9
 Consum de combustibil cu gratarul jos (kg/h) 6.5
 • spatiu izolat termic/ putin izolat termic/ neizolat teermic
 Pentru racordarea produsului la cos se vor utiliza burlane si coturi cu diametrul de 150mm. Usile focar si cenusar se inchid usor si sigur. Usa focar este prevazuta cu paraflacara care asigura evitarea
 supraincalzirii usii. Sertarul de cenusa este situat in partea inferioara a compartimentului cenusar si asigura colectarea eficienta a cenusii si reziduurilor rezultate in urma arderii combustibilului.
 Gratarul se poate curata in pozitia de sus cu vatraiul prin usa focar sau prin gaura din plita, inlaturand cu vatraiul discul plita.
 Gratarul montat in pozitia de jos se poate curata cu usa cenusar deschisa, cu vatraiul. Dispozitivele de siguranta care asigura functionarea sobei si a instalatiei de incalzire in deplina siguranta in cazul
 utilizarii sobei in circuit inchis, sunt: -ventil de siguranta; - supapa duala; -valva (termostatica) pentru descarcare termica de siguranta. Optionala,poate inlocui supapa duala. -alimentator automat de umplere; La livrare, soba este echipata doar cu ventil de siguranta. Montrea valvei pentru descarcarea termica de siguranta este optionala. Montarea supapei duale si a alimenttorului automat este obligatorie numai in cazul utilizarii sobei intr-o instalatie de
 incalzire cu circuit inchis si conditioneaza acordarea garantiei. Ventilul de siguranta asigura protectia la suprapresiune. De fiecare data cand deschide, Alimentatorul automat
 trebuie sa refaca presiunea de lucru din instalatie si aerisirea instalatiei, in cazul cand nu functioneaza aerisitorul automat. In cazul instalatiilor cu circuit deschis completarea apei in instalatie se face din vasul de expansiune care este echipat cu robinet cu plutitor. Usile focar si cenusar sunt racite cu aer prin ventilatie naturala, pentru a avea pe suprafata lor exterioara o temperatura joasa. Garniturile de etansare sunt din snur din fibra de sticla.
 Folosirea produsului este permisa numai cu usile inchise. Usile pot fi deschise numai pentru realimentarea cu combustibil, golirea cenusii sau curatirea gratarului. Omisiunea de a lasa usa focar si/sau cenusar deschisa, poate duce la supraincalzirea produsului si la deteriorarea acestuia si a cosului (hornului). In aceasta situatie se pot pune in pericol si celelalte aparate legate la acelasi cos.
 2.3. Recomandari generale
 - Respectati instructiunile de utilizare. - Utilizati numai combustibilii recomandati. - Nu utilizati produsul pe post de incinerator. - Nu utilizati nici un exhaustor in incaperea in care este instalat produsul, decat in cazul in care este prevazuta o
 aerisire suplimentara corespunzatoare. - Nu lasati copii nesupravegheati in vecinatatea aparatului in functiune. - Nu atingeti partile exterioare ale aparatului in timpul functionarii deoarece acestea sunt calde si exista pericol de
 arsuri. - Nu depozitati materiale inflamabile in aproprierea aparatului de incalzit. - Utilizati numai piesele de schimb autorizate de producator.
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 - Nu sunt admise modificari neautorizate asupra produsului. Modificarea produsului poate fi executata doar de producator.
 - Nu utilizati produsul cu usile deschise pentru a evita refularea gazelor de ardere in incapere si supraincalzirea aparatului.
 - Curatirea regulata a produsului prelungeste durata de viata a acestuia si permite functionarea cu randamentul prescris.
 - Este interzisa functionarea produselor cu combustibili solizi in spatii in care alimentarea cu aer este insuficienta respectiv nu este constanta (vezi “Recomandari importante pentru montare, amplasare, instalare”).
 - Nu depasiti presiunea maxima de lucru. - Se interzice utilizarea lichidelor inflamabile (benzina, toluen, etc.) sau a materialelor explozive pentru aprinderea
 focului. - Respectati distantele de securitate fata de materialele combustibile
 NOTA : 1) Calculul spatiului de incalzit se face in functie de gradul de izolare a cladirii.
 2 ) Spatiul total de incalzire cuprinde si incaperea in care este montata soba. 3) Puterea totala a radiatoarelor nu trebuie sa depasasca 95% din puterea cedata apei.
 3. Instructiuni de montare si instalare
 3.1. Instructiuni generale de instalare
 Soba pentru incalzire centrala si gatit, model “Beatrice CT” se livreaza complet montata si echipata cu ventil de siguranta.
 In cazul instalatiilor cu circuit deschis nu este obligatorie legarea supapei duale sau a valvei de descarcare termica de siguranta si a alimentatorului automat.
 Descarcarea termica se realizeaza prin vasul de expansiune deschis care trebuie sa aiba o capacitate de minim 20 litri.
 Inainte sa instalati produsul trebuie sa contactati hornarul din localitatea dumneavoastra, care va va informa daca cosul spatiului in care urmeaza sa montati aceasta soba corespunde cerintelor prezentei carti tehnice si a legislatiei in vigoare.
 La instalarea aparatului este necesara respectarea reglementarilor locale si nationale, in special a celor referitoare la standardele nationale si europene. Din aceasta cauza, produsul trebuie sa fie instalat si racordat la cos de un specialist.
 Date cu privire la spatiul de instalare, la amplasarea si utilizarea produselor se pot obtine si din normele legale in constructii si reglementarile in domeniul focului.
 Conform reglementarilor privind siguranta aparatelor de incalzit si gatit, cel ce achizitioneaza si utilizeaza acest produs este obligat sa se informeze cu privire la amplasarea, instalarea, reglarea si utilizarea corecta a aparatului.
 De asemenea hornarul sau specialistul in aparate de incalzit verifica daca la amplasarea si instalarea produsului s-au respectat prescriptiile in constructii si daca spatiul unde s-a amplasat aparatul de incalzit corespunde cu puterea acestuia.
 La montarea unui produs intr-o incapere cu ferestre si usi bine etansate nu se poate asigura intotdeauna o alimentare corespunzatoare(indestulatoare) cu aer proaspat si implicit cu oxigen. Aveti grija ca in camera sa fie in permanenta aer proaspat prin aerisirea repetata a incaperii sau printr-o alimentare separata cu aer (priza de aer separata).
 Hornarul dumneavoastra sau specialistul in aparate de incalzit va pot oferi sfaturi utile in acest sens.
 ATENTIE ! Exhaustoarele aflate in aceeasi camera cu produsul pot cauza probleme.
 3.2. Cosul (hornul) si racordarea la cos
 Sobele pentru incalzire centrala si gatit model Beatrice CT sunt construite si verificate conform SR EN 12815: 2003/A1:2005.
 Hornul sau cosul de fum, obligatoriu trebuie sa indeplineasca conditiile din STAS 6793-86. Hornul impreuna cu produsul formeaza un ansamblu. Produsul poate functiona ireprosabil daca hornul si aparatul sunt in concordanta (corelate). Hotaratoare sunt lungimea (inaltimea) si sectiunea hornului. Lungimea (inaltimea) minima a hornului trebuie sa fie de min. 4,5m de la gaura (orificiul) de racordare a produsului la cos (vezi fig. 3)
 Se recomanda ca sectiunea hornului sa fie de forma patrata sau rotunda si sa fie conform STAS 6793-86. . Rezultate optime se obtin la un tiraj al cosului de 0.12±2 mbar. La trecerea hornului prin materiale combustibile, respectiv sensibile la temperatura trebuie sa se prevada masuri de protectie conform STAS 6793-86 si DIN 18160.
 Cosul prevazut pentru racordare trebuie sa reziste la 400ºC. Cosul de fum trebuie protejat impotriva racirii. Aceasta se refera la cosurile din otel sau alte materiale sau aliaje metalice. In zonele unde apare racire mare trebuie prevazute izolari termice bune. Racirea cosului modifica tirajul.
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 Fig. 3
 Functionarea ireprosabila a ansamblului soba-horn este dependenta de starea casei (si implicit a hornului) si poate fi apreciata numai de hornarul/specialistul in sobe. Amplasarea aparatului si racordarea la cos se vor face in asa fel incat sa se asigure accesul usor la burlane si coturi atunci cand se efectueaza operatiile de curatire periodica.
 Burlanele si coturile de evacuare a gazelor de ardere trebuie sa aiba diametrul egal cu al stutului de racordare de pe produs. Burlanele si coturile trebuie bine introduse unele in altele si etansate. Racordarea se face pe cel mai scurt traseu (drum) intre produs si cos.
 Lungimea maxima a conductelor de evacuare a gazelor de ardere montate in pozitie orizontala este de 2m. Conductele de evacuare se introduc unele in altele in sensul circulatiei gazelor de ardere. Conductele orizontale trebuie sa aiba o panta ascendenta de min 8%. Burlanele si coturile trebuie sa aiba o distanta de minim 200mm fata de tapet, plastic, lemn sau alte materiale inflamabile.
 La intrarea in cos, burlanul sau cotul de racordare trebuie introduse intr-un burlan de perete (mufa cu perete dublu). Burlanul de perete nu trebuie sa depaseasca muchia interioara a sectiunii interioare a hornului.
 Racordarile cu burlane, coturi si cosul de fum trebuie sa fie bine etansate. La un horn cu tiraj mare este indicat sa utilizati un burlan cu clapeta de tiraj. Aceasta este necesara si pentru un tiraj
 care pote fi diferit in functie de vreme, temperatura exterioara, vant, la trecerea dintre anotimpuri, etc. Prin reglarea clapetei poate fi obtinut un tiraj optim, intotdeauna. Astfel se economiseste combustibil.
 Pentru asigurarea accesului la curatirea conductelor de racordare la cos si a produsului, se recomanda ca unul din burlane sau cotul de racordare sa fie prevazute cu fereastra de vizitare. La cosul la care ati racordat soba cu combustibili solizi se interzice racordarea de aparate care functioneaza cu combustibil gazos.
 3.3. Podeaua si distantele de securitate necesare fata de materialele combustibile
 Aparatul trebuie instalat pe o podea cu rezistenta corespunzatoare si din materiale necombustibile. In cazul unei constructii existente, cu podele din material combustibil, soba trebuie sa stea pe placi sau pe un soclu din material necombustibil (tabla, ceramica, piatra, etc.), care sa asigure o repartizare uniforma a incarcaturii si care sa permita asezarea produsului in conditii de siguranta.
 Placa sau soclu trebuie sa depasasca perimetrul sobei cu cel putin 500mm in fata si 200mm pe lateral si in spate.
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 Distantele de securitate fata de materiale combustibile sunt de minim 300mm lateral si in spatele sobei si, minim 800mm in fata sobei.
 Aceste valori sunt valori minime si se pot modifica in functie de hotararile locale. De aceea este bine sa consultati hornarul si tehnicianul autorizat.
 3.4. Recomandari importante pentru montare, amplasare, instalare
 - Instalarea aparatului de incalzit se va face numai de personal calificat si autorizat. - Respectati instructiunile de montare, instalare si utilizare. - Nu utilizati nici un exhaustor in incaperea in care este instalat produsul, decat in cazul in care este prevazuta o
 aerisire suplimentara corespunzatoare. - Se vor instala doar aparatele complete si in stare tehnica buna. - La alegerea spatiului de amplasare trebuie sa avem in vedere ca pentru fiecare kw din puterea nominala a sobei sa
 asiguram un volum de minimum 4 m³ de incapere. Daca volumul este mai mic atunci se poate face legatura cu alt spatiu alaturat din cladire. Atentie! In incapere este obligatoriu sa ajunga suficient aer pentru ardere, nu numai cel rezultat din neetanseitatea usii si geamurilor.
 3.5. Instalarea sobei pentru incalzire centrala si gatit “Beatrece CT” in insatalatiile de incalzire centrala
 Aparatul se poate instala intr-un sistem de incalzire inchis sau deschis. Va recomandam sa optati pentru instalarea cu circuit de incalzire inchis, datorita gradului mare de corodare prezent
 la instalatiile de incalzire cu circuit deschis. Durata de serviciu a instalatiilor de incalzire cu circuit deschis este mult mai mica datorita gradului mare de coroziune.
 Instalarea trebuie executata conform prezentei carti tehnice, de catre o firma sau persoana fizica autorizata. Soba este destinata incalzirii centrale, prepararii apei calde menajere si pentru gatit.
 Vederea din spate a sobei cu racordurile pentru legare in instalatie sunt prezentate in fig. 4.
 Fig. 4
 1-Racord G1” pentru conducta de tur a instalatiei. 2-Racord G1” pentru conducta de retur a instalatiei. 3-Racord G1/2” pentru supapa duala sau pentru termostatul de comanda a valvei pentru descarcare termica de
 siguranta. 4-Racord G1/2” pentru ventilul de siguranta la suprapresiune.
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 5-Racord G1/2” pentru termocuplu clapetei pentru aer primar pentru ardere si termocuplu termometrului cu afisaj a temperaturii, montat in fata.
 Atentie! Termocuplu care comanda regulatorul de aer primar (Regulatorul de putere}Poate fi montat fie in teaca cu termocuplu din racordul 5 sau 7, daca este suficint de lung cablul termocuplului, fie in teaca termocupla aer primar,care este in partea din fata a ansamblului focar, daca cablul termocuplului care comanda regulatorul de aer primar este scurt.
 Conductele de refulare si retur sunt G1” si nu este permisa reducerea lor pana la prima ramificatie spre si dinspre consumatori. La executarea instalatiilor se va tine obligatoriu cont de panta tevilor care trebuie sa fie minim 5%(5mm pe un metru lungime a tevii). Toate legaturile trebuie sa fie etanse si bine stranse. Inainte de punerea in functiune a instalatiei de incalzire se va face o incercare de etanseitate la presiune. Verificarea se face la presiunea de 2.5 bar. Este obligatoriu ca la punerea in functiune sa se evacueze cel putin o data apa din instalatie pentru a se elimina murdaria din instalatie.
 Pentru protejarea de inghet a instalatiei pe perioada de iarna cand din intamplare nu se face foc in soba (instalatia nu functioneaza), este obligatorie introducerea de antigel in instalatie, concentratia de antigel asigurand protectia la inghet sub temparaturile minime inregistrate in zonele unde functioneaza produsul.
 In cele ce urmeaza, va prezentam doua scheme orientative pentru instalatia de incalzire.
 3.5.1. Schema instalatiei de incalzire cu circuit inchis a sobei pentru incalzire centrala si gatit “Beatrice
 CT”.
 In fig. 5 este prezentata schema pentru o instalatie de incalzire in sistem inchis.
 Dev
 ersa
 re l
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 Intrare apa rece de la retea
 Iesire apa calda menajera
 1"
 1/2"
 1.2"
 1/2"
 1" 1/2"
 1/2"
 1/2"
 1/2"
 1 2
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 4
 55 6798
 Intrare apa rece de la retea
 10 11
 12
 13
 5
 15
 1"
 20
 161/2"
 Inclinatie 0.5%(5mm pe un metru lungime)
 1"1"
 14
 17
 18
 1.2"
 1.2"
 19
 5
 19
 Termostat comanda valvapentru descarcare termicade siguranta
 Fig. 5 1-Soba pentru incalzire centrala si gatit “Beatrice CT” 2-Conducta distributie G 1” 3-Calorifer 4-Robinet izolare calorifer PN 6 DN 1/2” T 120ºC 5-Robinet PN6; DN1”; T120ºC 6-Pompa de circulatie PN 6 T110ºC Racorduri G1” 7-Vas de expansiune inchis. 8-Supapa duala DN ½”-MØ15-2.5bar-90ºC. Poate fi inlocuita cu“Valva pentru descarcare termica de siguranta” PN 6;
 DN ¾”.In schema este reprezentat cazul montarii “Valvei pt. descarcare termica de siguranta”.In cazul supapei duale, aceasta se monteaza in racordul (locul) unde este montat termostatul de comanda a “Valvei pentru descarcare termica de siguranta”. Se leaga obligatoriu la supapa duala conducta deversare la canalizare.
 9-Alimentator automat ½”,Preglare 0.4…4bar, Temperatura maxima de lucru 65º 10-Ventil de siguranta Pmax. 2.5bar, DN ½”. 11-Conducta deversare la canalizare. Se deverseaza apa fierbinte din cazan, in caz de supraincalzire. 12-Aerisitor automat 1/2”
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 13-Ventil aerisire calorifer. Face parte din ansamblu calorifer. 14-Robinet pentru apa menajera, PN 6 DN 1/2” T 120º. 15-Boiler cu schimbator de caldura PN 5bar, Racorduri 1”, Q = 100 l. 16- Manometru 0….6bar T 120ºC. 17-Ventil de siguranta PN 5 bar, DN ½”. 18-Robinet cu trei cai PN 6. DN 1”, T 120º. 19-Clapeta de retinere (Supapa de sens) PN 3bar, DN 1”. 20-Robinet golire apa din instalatie PN 6 DN ½”
 NOTA. In locul valvaei pentru descarcare termic de siguranta se poate utiliza o supapa duala ½”-2.5bar-90ºC.
 Montarea supapei duale sau a valvei pentru descarcare termica de securitate si alimentatorului automat de umplere este obligatorie. In cazul incetarii functionarii pompei( lipsa curent, fir intrerupt, contact slabit, etc) temperature apei in cazan focar creste foarte repede si se ajunge la supraincalzire.
 Atentie!Descarcarea termica de securitate trebuie sa lucreze foarte rar.Daca instalatia nu a fost bine dimensionata (consumatorii) sau soba nu este exploatata corespunzator si descarcarea termica se produce des, se vor lua urmatoarele masuri pentru stabilizarea temperaturii maxime de functionare a instalatiei in limitele 80±5ºC:.
 -se poate reduce temperatura apei in instalatie prin pozitionarea corespunzatoare a butonului regulatorului de aer primar (regulatorul de putere). A se vedea tabelul cu pozitionarea butoanelor regulatoarelor de aer.
 -se monteaza in instalatie un calorifer suplimentar care sa asigure stabilizarea temperaturii de functionare a instalatiei pana la limita maxima 80±5º
 La verificarea periodica a sobei se va verifica obligatoriu daca functioneaza sistemul de siguranta. Montarea ventilului de siguranta este obligatorie. Presiunea maxima de lucru este 2.5bar.Este montat direct pe soba
 si se livreaza odata cu ea. In cazul in care montati ventilul de siguranta la distanta de maxim un metru de soba, intre ventil si soba este interzisa montarea oricarui aparat. Montarea manometrului pozitia 21 este obligatorie pentru a se putea citi presiunea apei la completarea in instalatie.
 Atentie!Daca din diferite cauze se ajunge sa lucreze ventilul de siguranta, dupa inlaturarea cauzelor este obligatorie completarea apei in instalatie si aerisirea instalatiei si a caloriferelor.
 La verificarea periodica a sobei se va verifica obligatoriu daca functioneaza ventilul de siguranta. Este preferabil a monta pompa cu mai multe viteze pentru a corespunde necesitatilor instalatiei. Golirea instalatiei se
 face cu robinetul pozitia 20 care trebuie montat in partea cea mai de jos a instalatiei si racordat la canalizare cu furtun pentru apa ½”.
 Robinetul cu trei cai poz. 18 si clapeta de retinere poz. 19 servesc pentru separarea (decuplarea) incalzirii in perioadele cand nu este nevoie de incalzire si soba este folosita numai pentru gatit si producerea apei calde menajere.
 Bypass-ul pompei se executa numai daca se doreste ca instalatia sa functioneze si in conditii de asanum (circulatie gravitationala).Este nevoie ca instalatia sa functioneze cu circulatie gravitationala atunci cand se intrerupe curentul pentru durata mai mare.Pentru aceasta se inchid robinetii de izolare a pompei si se deschide robinetul de bypass.Atentie! Instalatia functioneaza cu circulatie gravitationala daca diametrele nominale ale conductelor tur si retur sunt minim 1 si ramificatiile la calorifere 1/2”, conducta de tur sa fie deasupra intrarilor in calorifere si cu minim 500mm deasupra racordului de refulare poz 1 din fig. 4.
 Golirea cazanului focar se face prin desfacerea racordului de retur a apei in cazan dupa golirea sau izolarea instalatiei. Aerisirea instalatiei se face automat. Daca se constata ca instalatia nu s-a aerisit, se aeriseste manual. Este bine sa aerisiti caloriferele chiar daca pe instalatie este montat aerisitor automat.
 Cu ajutorul supapei duale sau a termostatului care comanda valva de descarcare termica de siguranta si a alimentatorului automat de umplere, se asigura descarcarea termica a cazanului, cu apa de la reteaua de apa si mentinerea temperturii de functionare a cazanului in limitele prestabilite. Daca din diferite motive descarcarea termica nu functioneaza (blocare, fire de la termostat intrerupte, contacte slabite, etc), la cresterea presiunii in instalatie intra in functiune ventilul de siguranta.
 Montarea unui boiler de 100…150 l in instalatie prezinta avantaje majore.Permite prepararea apei calde menajere si stabilizarea temperaturii de functionare a instalatiei,reducand timpul de functionare in supraincalzire, mai ales pe timp de vara cand gratarul este montat in pozitie superioara.
 Firma VES poate livra un boiler de 100 l cu perfoamante foarte bune, la un pret avantajos.
 3.5.2. Schema instalatiei de incalzire cu circuit deschis a sobei pentru incalzire centrala si gatit “Beatrice
 CT” In fig. 6 este prezentata schema pentru o instalatie de incalzire in sistem deschis. Vasul de expansiune deschis trebuie sa fie montat la o inaltime mai mare cu cca 2.5m decat corpul de incalzire
 montat la inaltimea cea mai mare in instalatie. Varianta cu vas de expansiune deschis este utilizata la majoritatea cladirilor prevazute cu pod.
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 Fig. 6
 1-Soba pentru incalzire centrala si gatit “Beatrice CT” 2-Conducta distributie G 1” 3-Calorifer 4-Robinet izolare calorifer PN6 DN3/8” T 120ºC 5-Robinet PN6; DN1”; T120C 6-Pompa de circulatie PN6 T110ºC Racorduri G1” 7-Vas de expansiune deschis cu nivel constant Q 20l 8-Robinet cu plutitor ½” 9-Dop ½” 10-Ventil de siguranta Pmax. 2.5bar, DN ½” T120ºC 11-Conducta deversare la canalizare. Se deverseaza apa calda din cazan cand lucreaza ventilul de siguranta 12-Aerisitor automat 1/2”. Aerisitorul nu este obligatoriu daca conductele se pozitioneaza cu o panta de minim 0. 5% (5
 mm pe lungime de 1 metru), astfel incat aerisirea sa se realizeze prin vasul de expansiune deschis. 13-Ventil aerisire calorifer. Face parte din ansamblu calorifer. 14-Boiler cu schimbator de caldura PN 6, Racorduri 1”, Q = 100…150 l. 15-Robinet cu trei cai PN 6, DN 1’, T 120º. 16-Robinet PN 6 DN ½” T 120º. 17-Ventil de siguranta PN max.5 bar,DN ½”. 18-Manometru 0….1barT 120ºC. 19-Robinet golire instalatie PN 6;DN1/2”.
 In aceasta varianta a utilizarii sobei intr-un circuit deschis, ventilul de siguranta poz.10 constitue o masura
 suplimentara de protectie. Presiunea de lucru a ventilului este de 2.5 bar. Este montat direct pe soba si se livreaza odata cu ea. In cazul in care montati ventilul de siguranta la distanta de maxim un metru de soba, intre ventil si soba este interzisa montarea oricarui aparat. Noi recomandam functionarea sobei cu acest ventil deoarece in cazul nefunctionarii pompei de circulatie se ajunge repede la supraincalzire si in instalatie pot apare blocaje accidentale.
 Atentie! Demontarea ventilului de siguranta de pe produs duce la pierderea garantiei. Montarea manometrului pozitia 17 este obligatorie. Trebuie obligatoriu sa idice presiunea data de inaltimea la care este montat vasul de expansiune deschis(inaltimea coloanei de apa). Este preferabil a monta pompa cu mai multe viteze pentru a corespunde necesitatilor instalatiei.
 Robinetul cu trei cai poz. 15 si clapeta de retinere poz. 16 servesc pentru separarea (decuplarea) incalzirii in perioadele cand nu este nevoie de incalzire si soba este utilizata numai pentru gatit si producerea apei calde menajere.
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 Golirea instalatiei se face cu robinetul pozitia 21 care trebuie montat in partea cea mai de jos a instalatiei si racordare cu furtun pentru apa ½”. Golirea cazanului focar se face prin desfacerea racordului de retur a apei in cazan, dupa golirea sau izolarea instalatiei, numai cand se face o interventie la cazan.
 Aerisirea instalatiei se face automat prin vasul de expansiune deschis si prin aerisitorul automat daca conductele n-au fost pozitionate cu inclinatie ca aerisirea sa se realizeze prin vasul de expansiune. Este bine sa aerisiti caloriferele chiar daca pe instalatie este montat cel putin un aerisitor automat. 4. Instructiuni de utilizare –functionare
 Folosirea acesui aparat este permisa numai cu usile inchise. Utilizarea necorespunzatoare sau neatentia poate provoca accidentarea utilizatorului sau deteriorarea podusului. Producatorul nu-si asuma raspunderea pentru deteriorari provocate de :
 - instalarea incorecta - nerespectarea instructiunilor de utilizare. - nemontarea elementelor de siguranta
 4.1. Combustibili recomandati
 Pentru realizarea parametrilor termici, va rugam sa utilizati doar combustibilii recomandati de noi, care au caracteristicile conforme cu SR EN 12815:2003/A1:2005.
 Sobele noastre sunt apte sa functioneze cu lemne despicate si uscate (cu umiditatea sub 20%), cu lungimea de pana la 37 cm si perimetrul de pana la 40 cm.
 Se vor utiliza numai lemne de foc uscate, cu o umiditate de maximum 20 %. Lemnele proaspete se vor taia la lungimea indicata si se vor despica, dupa care se vor depozita intr-un loc acoperit si bine aerisit cel putin 24 luni.
 Puterea calorica a lemnului depinde foarte mult de umiditatea lui. Cu cat lemnul este mai umed cu atat puterea sa calorica este mai mica. La aceasta se adauga faptul ca lemnele cu o umiditate mare faciliteaza formarea de condens pe burlane sau pe cos si degajarea de gudroane. Condensul duce la formarea de rugina.
 Butucii din lemn comprimati, netratati, trebuie sa corespunda SR EN 12815. Ei sunt din lemne curate, fara material de legatura sau alte substante, fiind doar presati. Si depozitarea acestor butuci se va face in locuri acoperite si aerisite.
 Atentie la cantitatea maxima de combustibil ce se introduce in focar. ATENTIE !Este interzisa arderea in soba a urmatoarelor materiale : - lemn lacuit, acoperit cu un strat de material plastic sau lemn tratat; - lemn prea umed; - tapet, carton sau hartie; - gunoi de orice fel; deoarece la arderea acestor materiale rezulta emisii ce dauneaza sanatatii si mediului inconjurator. Aparatul iese din garantie atat la folosirea de combustibil neadmis cat si la depasirea cantitatii de combustibil
 prescrisa pentru incarcarea sobei. Calculul necesarului de lemne: - pentru a incalzi in medie o locuinta izolata termic sunt necesari 0.128kW/m2
 - pentru a incalzi o locuinta foarte bine izolata termic sunt necesari 0.0814kW/m2
 - sunt ~ 1800 ore de functionare la intreaga capacitate - randamentul annual este de ≈ 70%
 anual lRandamentu x luluicombustibi a calorica Puterea
 capacit la funct. ore Nr. x mp incalzita locuita Suprafata x putere/mp deNecesar an un pt. lemne de Necesarul =
 Exemplu de calcul
 mc54.197 0. x kWh/mc 1500
 h/an 1800 x Locuintei supraf. 140mp x 0814kW/mp 0.an un pt. lemne de Necesarul ==
 (Puterea calorica molid: 1500kWh/m3 ; m3 sau metru ster )
 4.2. Prima punere in functiune
 Inaintea primei puneri in functiune a produsului trebuie indepartate toate etichetele din hartie cu exceptia etichetei tip (de fabricatie) lipita pe perete spate. Din focar si cenusar se vor scoate instructiunile de folosire si accesoriile.
 Deasemenea se verifica existenta gratarului si a cutiei cenusar si pozitionarea lor corecta. Toate produsele sunt emailate sau vopsite cu vopsea termorezistenta. Cu ocazia primului foc, vopseaua continua sa polimerizeze (sa se intareasca) si ca urmare se mai elimina gaze cu miros neplacut.
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 La primele arderi de combustibil in aparat, pana la eliminarea completa a mirosului de vopsea, spatiul unde este amplasat produsul trebuie bine aerisit.
 Prima incalzire cu soba se va face la foc mic. La aprinderea focului, toate regulatoarele de aer si dispozitivul de pornire trebuie sa fie in pozitia deschis. Dispozitivul de pornire se deschide prin tragarea tijei spre exterior.
 Focul se aprinde cu ajutorul hartiei mototolite si a aschiilor (bucati mici) de lemn. Dupa ce au inceput sa arda aschiile de lemn puteti pune pe foc doua lemne despicate.
 In vederea realizarii unei dilatari treptate a produsului, focul trebuie marit usor si treptat. Pentru aceasta, dupa aprinderea lemnelor,butonul regulatorului de aer primar se pozitioneaza pe o pozitie dorita a apei si regulatorul de aer secundar va fi reglat corespunzator, ca focul sa nu arda cu intensitate mare.
 Inainte de punerea in functiune, instalatia de incalzire trebuie umpluta cu apa si anume: - daca sistemul este deschis, umplerea instalatiei se face prin robinetul de alimentare si golire pana cand se inchide
 robinetul cu plutitor de pe vasul de expansiune; - daca sistemul este inchis, presiunea din instalatie trebuie sa fie de 1-1.5 bar, instalatia fiind bine aerisita.
 4.3. Aprinderea focului
 La aprinderea focului in sobe, toate regulatoarele de aer si dispozitivul de pornire trebuie sa fie deschise complet. Deasemenea, daca pe burlanul sau cotul de racordare exista clapeta, si aceasta trebuie sa fie reglata in asa fel incat sa se asigure tirajul corespunzator.
 Daca gratarul se afla in pozitie superioara (vezi fig. 7), pe gratarul curatat in prealabil de cenusa si resturi rezultate in urma arderii se aseaza cca. 0. 1 kg de hartie sau un cub de aprindere. Peste hartie adaugati cca. 0. 5 kg surcele (lemn maruntit) si doua lemne despicate cu perimetrul de 24-28cm. Dupa aprinderea surcelelor se poate inchide usa.
 Dupa aprinderea incarcaturii (cca. 10 minute) regulatoarele de aer se regleaza la intensitatea dorita a focului (vezi “Reincarcarea cu combustibil si utilizarea corecta a dispozitivelor de comanda si reglaj”).
 Daca gratarul se afla in pozitia de jos, aprinderea se face deschizand usa cenusarului si usita gratarului (vezi fig. 8). Dupa ce lemnele au ars si s-a format jaratecul de baza (cca. 45min) se poate incarca soba cu sarja prescrisa de
 combustibil (vezi “Reincarcarea cu combustibil si utilizarea corecta a dispozitivelor de comanda si reglaj”) Se interzice aprinderea focului cu lichide combustibile si nu se vor utiliza combustibili neautorizati de producator.
 Fig. 7 Fig. 8
 4.4. Functionarea la puterea de incalzire nominala
 Dupa polimerizarea vopselei soba poate fi utilizata la sarcina nominala. Imediat dupa formarea jaratecului de baza (vezi “Aprinderea focului”) soba se poate incarca cu sarja de combustibil recomandata de producator. Inaintea fiecarei reincarcari cu combustibili, restul de jar se imprastie uniform pe suprafata gratarului din fonta. Deasemenea se verifica gradul de umplere a sertarului cenusa. Daca este cazul, se goleste sertarul de cenusa pentru a evita golirea lui in incinta cenusar.
 La realimentarea cu combustibili, deschideti incet usa focarului pentru a nu iesi gaze de ardere in incinta unde este montata soba. Datorita depresiunii create in focar la deschiderea rapida a usii pot sa iasa in incapere inclusiv flacarile.
 Alimentarea focarului cu combustibili se va face cu grija. Pentru a avea o ardere completa si totala a combustibilului, este necesara alimentarea constanta cu cantitatea de aer necesara arderii iar gratarul focarului trebuie sa fie mentinut neobturat, scuturat la fiecare realimentare.
 Se interzice montarea de dispozitive de obturare in calea evacuarii gazelor de ardere.
 4.5. Reincarcarea cu combustibil si utilizarea corecta a dispozitivelor de comanda si reglaj
 Pentru functionaea optima a aparatului dumneavoastra este foarte important sa respectati intervalele de reincarcare si sarja de combustibil recomandata.
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 Depasirea sarjei de incarcare duce la supraincalzirea produsului si inevitabil la defectiuni cum ar fi deformarea cazanului focar, deteriorarea gratarului, supraincalzirea produsului si a instalatiei lucrand prea des descarcarea termica, etc.
 Pericolul de supraincalzire este exclus daca se urmareste temperatura pe ecranul termometrului montat in fata care sa nu depaseasca 85ºC. Sarja de reincarcare cu combustibil are urmatoarele valori:
 - cu gratarul jos o butuci de lemn, despicat………………. . 6.5kg/ora o butuci de lemn comprimati netratati …. . 5.9kg/ora
 - cu gratarul sus (vara) o butuci din lemn, despicati………………..2.95kg/ora o butuci de lemn comprimati, netratati…….2.70kg/ora
 Lemnele vor avea lungimea de max 37 cm si perimetrul de max. 40cm, despicate. Intervalul de reincarcare la puterea nominala de incalzire este de 1(una) ora. Noi va recomandam butuci din fag, mesteacan sau carpen. In cele ce urmeaza, va prezentam puterea calorifica raportata la masa combustibilului pentru diferite lemne de foc
 care au fost depozitate 2 ani si au o umiditate de 16÷20%.
 Felul lemnului Puterea calorifica[kwh/kg]
 Mesteacan 4, 3
 Fag 4, 0
 Stejar 4, 2
 Brad, molid 4, 5
 Pin 4, 4
 Plop, salcam, salcie 4, 1
 Artar, ulm 4, 1
 Exemplu de calcul al consumului orar de combustibil :
 - Puterea de incalzire rezultata de la 1 kg lemn de fag la un randament de 70% = 4. 0 kwhx0, 70= 2. 8 kwh ; - La o putere de incalzire nominala de 20 kw = 20: 2. 8= 7. 15 kg/ora.
 In cazul in care utilizati butuci de lemn comprimati, netratati (brichete din lemn) trebuie sa aveti in vedere ca acestia
 au o putere calorifica mai mare si ca urmare sarja de combustibil trebuie sa fie mai mica. Regulatoarele de aer sunt cele mai importante dispozitive de reglaj care asigura buna functionare a produselor. Cu ele se regleaza aerul primar, aerul secundar si implicit intensitatea focului. Sobele model (Beatrice CT) sunt echipate cu 2 regulatoare de aer, respectiv(vezi fig. 9) :
 - regulatorul de aer primar comandat prin termostat(regulator de putere,regulator de ardere) poz 1 din fig. 9, montat pe usa cenusar, asigura aerul pentru arderea combustibilului. Aerul primar trece prin gratar si prin pachetul de combustibil;
 - regulatorul de aer secundar (poz 2, fig. 9), montat pe usa focar, asigura aerul pentru arderea monoxidului de carbon si a altor produsi combustibili din gazele de ardere.
 4.5.1 Regulator aer primar
 Puterea sobei se regleaza prin termostat (regulator de putere, regulator de ardere) care este montat in usa cenusar si care automat ajusteaza deplasarea clapetei regulatorului in functie de pozitia butonului de reglare (fig,.9 poz. 1) si de valoarea temperaturii apei din cazan focar (boiler).Pe butonul de reglare sunt inscrise mai multe pozitii.Fiecarei pozitii a butonului ii corespunde o anumita temperature a apei in cazanul focar.Corespondenta pozitiei butonului de reglare cu temperature apei din cazan este conform tabel.
 ` Pozitie buton regulator 0 3 4 5 6 7 8 9
 Temperatura apei din cazan focar
 Regulator inchis 30º C
 40º C
 50º C 60º 70º C 80º 90º C
 Clapeta regulatorului de aer primar regleaza aerul pentru ardere daca nu se aspira aer fals prin diferite orificii si usa cenusar este etansa.
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 Fig. 9
 4.5.2 Regulatorul de aer secundar Montat pe usa focar (fig. 9, poz. 2) , asigura aerul necesar pentru aprindere si aerul necesar pentru ardere
 monoxidului de carbon si a celorlalti produsi combustibili din gazele de ardere. Pozitia orientativa a sibarului regulatorului de aer secundar este ¾ deschis cu gratarul in pozitia de jos si ½
 deschis cu gratarul in pozitia de sus. Atentie! In cazurile cand se intrerupe curentul electric, pompa de recirculare se opreste, este obligatory inchiderea
 regulatorului de aer secundar si a celui de aer primar daca accidental clapeta este blocata pe deschis!Usile trebuie sa fie obligatoriu inchise!
 4.5.3 Fierbere, coacere si prajire Cand gratarul este in pozitia de jos, apa in cazan focar se incalzeste mai bine si fieberea pe plita merge mai
 greu.Pentru fierbere, coacere si prajire mai rapida se vor folosi lemne bine uscate pentru foc. Cand gratarul este in pozitia de sus, incalzirea apei in cazan este mai slaba, dar fierberea mai buna. In ambele pozitii ale gratarului coacerea este la fel daca se asigura o temperatura a apei in sistem de minim 60º
 C. Pe perioada coacerii se pot inchide daca este cazul radiatoarele, iar temperatura cuptorului trebuie adaptata alimentelor puse la copt.
 4.6. Cerinte privind utilizarea in conditii de tiraj sau conditii climatice nefavorabile
 In perioada de trecere intre anotimpuri, atunci cand temperatura este de aproximativ 15º C, este posibil sa apara diferite probleme la tirajul cosurilor respectiv sa fie prea mare sau prea mic. In caz de tiraj prea mic (eliminarea insuficienta a gazelor de ardere) se vor lua urmatoarele masuri :
 - la alimentarea focului se va pune mai putin combustibil (sarja de reincarcare va fi mai mica decat cea prescrisa); - regulatorul de aer primar se pozitioneaza pe pozitia 7 sau 9 astfel incat combustibilul existent sa poata arde mai
 repede iar prin aceasta sa stabilizam tirajul hornului ; regulatorul de aer secundar trebuie sa fie deschis complet; - clapeta de pe burlanul de racordare la cos se va deschide mai mult sau la maximum, dupa caz; - se verifica etanseitatea burlanelor si cotului de racordare la cos si daca este cazul se etanseaza corespunzator.
 Pentru asigurarea unei arderi optime, este necesar sa efectuam un reglaj experimental, indeosebi atunci cand tirajul cosului nu este constant sau daca calitatea lemnului se schimba.
 Reducerea tirajului se poate face actionand asupra clapetei din burlanul de racordare. Se pozitioneaza corespunzator regulatorul de aer secundar ca focul sa arda normal.
 In situatia unor aprinderi mai greoaie, in perioada timpului mai rece, se va face in prealabil un mic foc de preincalzire, numai cu hartie si surcele de lemn, astfel usurandu-se sarcina de aprindere a focului. In perioada de preincalzire se va urmari cu atentie functionarea sobei. 5. Instructiuni de curatare, intretinere si verificare periodica
 Pentru o buna functionare a sobelor este necesara curatirea regulata a gratarului de cenusa si resturi rezultate in urma arderii combustibilului.
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 Inainte de inceperea curatirii trebuie sa ne asiguram ca sobele sunt reci, iar resturile de combustibil din focar sunt stinse. Se goleste cenusa din sertar si se indeparteaza resturile de combustibil de pe gratar.
 Sobele, racordarile la cos si cosurile se curata cel putin odata pe an sau ori de cate ori este nevoie, in functie, de utilizarea lor(vezi legislatia nationala si locala)
 Cosurile se curata de catre personal de specialitate iar sobele si racordarile la cos pot fi curatate si de utilizator. Se recomanda demontarea de pe sobe a burlanelor si coturilor care fac legatura la cos pentru a usura curatarea lor.
 Demontarea burlanelor si plitelor usureaza si curatarea sobei deoarece se usureaza accesul la cuptor. Reziduurile depuse pe focar, pe cuptor si pe peretii interiori se curata cu o perie adecvata. Burlanele si coturile se
 curata cu o perie cilindrica. Suprafetele de incalzire curate, inclusiv suprafetele de incalzire in contact cu gazele de ardere asigura functionarea economica a sobei.
 Se recomanda curatirea acestor suprafete ori de cate ori este necesar. Cuptorul trebuie curatat dupa fiecare utilizare pana cand inca este cald. Dupa spalare cu detergent usa nu se inchide decat dupa uscare si stergere cu o carpa uscata, pentru a evita mirosul neplacut.
 Plitele se curata cu smirgel fin si se trateaza cu grafit. Arsurile de pe plite se inlatura daca sunt cu spaclul sau cutitul apoi se trateaza cu grafit. Daca soba nu se foloseste o perioda de timp, plitele se ung cu ulei vegetal (fara acizi).
 Partile exterioare ale sobei executate din tabla de otel, sunt protejate prin emailate. Suprafetele exterioare ale sobei se pot curata cu o panza imbibata in apa si detergent dupa care se vor sterge cu o carpa uscata si curata. La stergere, aveti grija sa nu apara zgarieturi. Partile vopsite se pot sterge mai intai cu o carpa usor umezita in alcool tehnic, dupa care se sterg cu o carpa uscata.
 Nu folositi obiecte ascutite sau materiale abrazive pentru curatirea suprafetelor emailate deoarece se poate strica finisajul.
 ATENTIE! Chiar daca se curata doar suprafetele exterioare, soba trebuie sa fie rece. Dupa o perioada mai lunga de oprire este obligatorie curatarea sobei, a conductelor gazelor de ardere si a cosurilor.
 Utilizatorul final are obligatia sa supuna aparatul de incalzit unor verificari tehnice periodice conform legislatiei in vigoare. Verificarea sobei, a burlanelor si coturilor de evacuare a gazelor de ardere si a hornului in vederea punerii in
 functiune dupa o perioada de oprire indelungata se va face de catre prestatori de servicii de specialitate, autorizati. Este interzisa orice fel de modificare a aparatelor cu exceptia celor facute de producator. Se vor utiliza numai piesele
 de schimb furnizate de producator. Cu ocazia verificarilor periodice, piesele care prezinta uzura vor fi inlocuite. Nu se recomanda evacuarea apei din cazan si din instalatie decat atunci cand este necesara repararea lor, din cauza ca
 fara apa gradul de oxidare(ruginire) creste foarte mult. Pentru protejarea la inghet a sobei cand nu se foloseste in sezonul rece, trebuie introduse in instalatie lichide
 anticongelante care sa asigure protectia la inghet.
 6. Prescriptii de siguranta si prevenire a incendiilor
 Sobele pot fi montate si puse in functiune numai de catre un tehnician competent si autorizat sau de catre o firma autorizata.
 In momentul punerii in functiune a sobei, persoana autorizata explica si arata utilizatorului, manevrarea si reglarea corecta a sobei. Se va pune in functiune numai produsul care se afla in stare tehnica ireprosabila.
 Prescriptiile in constructii pentru protectie contra incendiilor si indicatiile hornarului trebuie respectate. Materialele combustibile din vecinatatea sobei vor fi la distante de minim 300mm in spate si pe partile laterale si de minim 800mm in fata (in zona radianta).
 Instructiunile de utilizare vor fi respectate intocmai, intreaga responsabilitate revenindu-i utilizatorului. Va recomandam sa pastrati instructiunile de utilizare in locuri usor accesibile, iar in cazul pierderii sau deteriorarii sa le inlocuiti. Inchideti intotdeauna usa focarului. Pot sa sara scantei din focar daca usa este deschisa. Cat timpul focul arde, nu lasati copii nesupravegheati. Este pericol de ardere in cazul in care se ating suprafetele incalzite ale sobei. Atunci cand sobele sunt in functiune, manevarea butoanelor regulatoarelor de aer, a manerelor usilor si manipularea sertarului pentru cenusa se vor face doar cu manusa pentru obiecte calde. Aceasta manusa se livreaza odata cu produsul.
 Se interzice utilizarea lichidelor inflamabile (exemplu: benzina, toluen, diluant, etc.) sau a materialelor explozibile pentru aprinderea focului. PERICOL DE EXPLOZIE !
 Nu puneti obiecte din material combustibil sau obiecte ce se topesc la caldura, pe soba. PERICOL DE APRINDERE ! Verificati ca la prima punere in functiune nici un obiect strain sa nu se gaseasca in focar sau in cenusar. Nu se vor
 utiliza combustibili nerecomandati, inclusiv combustibili lichizi. In timpul functionarii, suprafetele exterioare ale aparatului sunt calde si ca urmare se va evita atingerea lor. Nu introduceti in focar combustibili cu dimensiuni mari (peste cele recomandate).
 Este interzisa functionarea sobei cu usile deschise.Usile se deschid numai pentru realimentare si golirea sertarului de cenusa.
 Respectati instructiunile de reglare a dispozitivelor de comanda si reglaj pentru a preveni supraincalzirea sobei.
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 In caz de incendiu in cos, se inchid imediat toate regulatoarele de aer si se inchide clapeta de pe burlanul cu clapeta si in functie de amploarea incendiului se procedeaza astfel :
 - chemati imediat pompierii si hornarul; - nu incercati niciodata sa stingeti focul numai cu apa; - indepartati toate materialele si obiectele combustibile de horn; - solicitati ca hornarul sa verifice cosul dupa ce incendiul a fost lichidat.
 Dupa incendiu este obligatorie curatirea cosului, a conductelor de fum si a sobei. Inainte de repunerea in functiune, utilizatorul aparatului este obligat sa ceara verificarea sobei, a conductelor de racordare la cos si a hornului de catre un prestator de servicii de specialitate inregistrat la organele abilitate.
 7. Protectia mediului inconjurator
 In cazul in care soba inlocuieste una veche, cea veche va fi predata unitatilor specializate de valorificare pentru protejarea mediului inconjurator si recuperarea unor materii prime importante.
 Ambalajul insotitor al noului aparat este reciclabil si va fi predat unitatilor de profil, in felul acesta contribuind la protejarea mediului inconjurator. Pentru incadrarea emisiilor de gaze rezultate in urma arderii in limitele admise de reglementarile nationale si europene se vor utiliza doar combustibilii recomandati de producator.
 Fiecare utilizator de soba trebuie sa-si aduca contributia la protejarea mediului. Pentru ca la utilizarea sobei pentru inclzire centrala si gatit “Beatrice CT” sa fie protejat si mediul inconjurator, va
 recomandam urmatoarele masuri: - se vor utiliza numai combustibili indicati pentru acest aparat; - depozitarea combustibililor se va face conform prescriptiilor din prezentele instructiuni; - se vor respecta instructiunile de punere in functiune; - combustibilii utilizati trebuie sa fie bine uscati; - nu se va lasa soba sa arda cu foc mocnit; - nu supraincalziti soba si niciodata sa nu o incarcati cu o cantitate de combustibil mai mare decat cea indicata de
 producator; - nu utilizati aparatul pe post de incinerator. Nu se admite utilizarea combustibililor cu concentratie mare de praf sau a
 celor imbibati cu substante toxice. Deseurile combustibile sunt cu desavarsire interzise a se utiliza; - in timpul utilizarii, usile vor fi inchise; - se vor respecta indicatiile privind pozitionarea organelor de manevra ale dispozitivelor de reglare a aerului.
 8. Instructiuni de diagnosticare a defectelor simple si recomandari pentru inlaturare
 Instructiunile din prezentul capitol va ajuta sa eliminati unele defectiuni ce pot aparea in timpul functionarii sobei dumneavoastra.
 Defectiunile care pot apare, cauza aparitiei si modul de remediere sunt prezentate in tabelul de mai jos.
 Defectiuni Cauza lor Mod de remediere
 Vopseaua de protectie nu a polimerizat complet
 Aerisiti incaperea Vezi “Prima punere in functiune” Mirosuri deranjante
 Pe soba. s-a depus mult praf
 Curatati soba conform “Instructiuni de curatare, intretinere si verificare periodica”
 Tiraj prea mare Reducerea tirajului cu ajutorul clapetei din burlane sau cot.
 Usile nu etanseaza sau sunt deschise..
 Verificati etanseitatea usilor, starea garniturilor. Se inched correct usile.
 Supraincal- zire a sobei
 Combustibilul folosit nu este adecvat
 Combustibilul trebuie sa fie conform indicatiilor producatorului.
 Formare de praf sau zgura Se creaza la suprasolicitarea sobei si la folosirea aparatului cu usile deschise.
 Niciodata sa nu incalziti cu usile in pozitia deschis, nici macar in faza de preincalzire. Soba trebuie incalzita in mod echilibrat, potrivit temperaturii de afara. Regulatoarele se fixeaza in pozitii care asigura temperaturi mai mari in mod treptat
 Apar la infundari periodice sau la contratiraj
 Cereti sfatul hornarului
 Supraincarcarea cu combustibil
 Se pune cantitatea de combustibil prescrisa
 Rabufniri
 Regulatoarele incorect pozitionate
 Se corecteaza pozitionarea conform instructiunilor de utilizare si functionare
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 Alimentare insuficienta. cu combustibil
 Introduceti cantitatea de combustibil prescrisa.
 Tirajul cosului prea mic
 Se va curata cosul, soba, coturile si burlanele. Se regleaza clapeta de tiraj, se regleaza aerul primar si secundar
 Patrunderea aerului este oprita de resturile de ardere de pe gratar
 Se curata gratarul de resturile de ardere.
 Regulatorul de aer primar si secundar a fost gresit pozitionat
 Se va reface reglajul conform indicatiilor de la punctul “Reincarcarea cu combustibil si utilizarea corecta a dispozitivelor de comanda si reglaj”
 Soba nu incalzeste suficient
 Soba a fost alimentata cu combustibil necorespunzator (exemplu: lemn umed etc.)
 Respectati prescriptiile de la punctele “Combustibili recomandati” si “Reincarcarea cu combustibil si utilizarea corecta a dispozitivelor de comanda si reglaj”
 Regulatoarele de aer primar blocat.
 Se deblocheaza sau se inlocuieste.
 Usile nu sunt etanse Se repara sau se inlocuiesc garniturile de etansare
 Soba incalzeste prea puternic
 Soba a fost alimentata cu prea mult combustibil
 Se vor respecta sarjele de reincarcare prescrise de producator. Vezi prescriptiile de la punctul “Reincarcarea cu combustibil si utilizarea corecta a dispozitivelor de comanda si reglaj”
 Gratarul s-a deteriorat
 Supraincarcarea repetata a sobei cu combustibil
 Se shimba gratarul
 Soba nu este etansa Se reface etanseitatea. Se consulta specialistul autorizat.
 Cosul, soba, burlanele si coturile sunt necuratate sau s-a creat contratiraj
 Se curata cosul, soba, burlanele si coturile. Se cere sfatul hornarului.
 Clapeta din burlan este inchisa
 Se deschide clapeta din burlanul sau cotul de racordare
 Sectiunea cosului este prea mica
 Se va consulta hornarul sau specialistul in sobe
 In camera in care este montat soba aveti un exhaustor in functiune
 Opriti ventilatorul (exhaustorul)
 Soba scoate fum. In camera este miros de fum sau funingine
 Burlanul intra in sectiunea libera a cosului
 Burlanul de perete nu are voie sa intre in sectiunea libera a cosului. Apelati la specialist pentru remedierea acestei deficiente.
 Burlanele de racordare la cos sunt in pozitie orizontala pe lungime prea mare
 Verificati lungimea si panta burlanelor montate in pozitie orizontala. Respectati valorile indicate la punctul “Cosul (hornul) si racordarea la cos”
 Combustibil umed sau s-a folosit combustibil care afuma intensiv.
 Se va folosi combustibil corespunzator. Se va inlocui combustibilul care nu afuma intensiv.
 Presiunea apei din ins- talatie scade
 Instalatia nu este etansa
 Se verifica etanseietatea imbinarilor prin sudura, imbinarilor cu filete, olandeze si altele.
 Radiatoarele reci in partea superioara si in instalatie se aude un fosnet
 Prezenta aerului in instalatie, in sistem presiunea este mica
 Se creste presiunea din instalatie si se va evacua aerul din instalatie si din radiatoare.
 Radiatoarele nu incalzesc pe intreaga lungime
 Aer in radiatoare Se evacueaza aerul din radiatoare prin ventilul de dezaerisire.
 Ventilul de siguranta evacueaza apa din cazan focar la P<2,5bar
 Ventilul de siguranta este defect.
 Se va inlocui ventilul de siguranta.
 Presiunea in instalatie P>2,5 bar iar ventilul de siguranta nu evacueaza apa.
 Ventilul de siguranta este defect.
 Se va inlocui ventilul de siguranta.
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 Aer in instalatie Se va efectua erisirea radiatoarelor
 Robinetii izolare radiatoare, pompa, boiler cu schimbator, inchisi
 Se vor deschide toti robinetii si se face posibila circulatia apei. Ramane inchis robinetul de by pass al pompei.
 Pompa de circulatie defecta.
 Se va efectua reparatia pompei de circulatie sau se va schimba.
 Cresterea brusca a temperaturii din instalatie
 Lipsa curent electric Se deschide robinetul de by pass al pompei pentru ca circulatia apei sa se faca gravitational daca instalatia este correct executatas.. Se va urmari cu atentie functionarea instalatiei. Se va opri sau micsora alimentarea cu combustibil astfel incat temperatura apei din sistem sa nu depaseasca 90 ˚C pana nu revine curentul electric.
 Vasul de expansiune nu are aer sau este menbrana sparta
 Daca membrana nu este sparta se va inlocui.Se reface presiunea aerului din vasul de expansiune. De exemplu pentru o diferenta de inaltime de 5 m, Pmin. vas = 20. 5bar.
 Cresterea brusca a presiunii in instalatie in timpul cresterii temperaturii apei Aer in instalatie Se face aerisirea instalatiei.
 Lipsa curent Conexiuni nestranse
 Se strang conexiunile, se verifica sigurantele, se verifica conexiunile de la motorul pompei.
 Condensatorul defect Se inlocuieste condensatorul
 Pompa de circulatie nu se conecteaza sau scoate siguranta
 Pompa este blocata din cauza sedimentarii
 Se demonteaza si se curata pompa.
 Pompa defecta, uzura intre axul rotorului si palier.
 Se micsoreaza turatia pompei. Se schimba palierul sau toata pompa.
 Pompa functioneaza la o turatie prea mare.
 Se alege o turatie redusa.
 Zgomot (fosnait) in instalatie
 Racordurule sunt slabite.
 Se verifica si se strang toate racordurile.
 Fosnet in pompa Depresiunea pe aspiratia pompei prea mica.
 Se verifica vasul de expansiune si se reface presiunea in instalatie
 Pompa nu functioneaza Valva asa trebuie sa lucreze. Se cauta cauza care a dus la oprirea pompei : lipsa curent, conexuni slabite, blocare datorita sedimentarii, etc.
 Usile sunt deschise. Se inchid usile.
 Valva pentru descarcare termica de siguranta deschide prea des. Temperatura apei peste 90°C Gratarul este in pozitia
 de jos si ati conectat un nr. prea mic de consumatori.
 Se regleaza gratarul mai sus intr-o pozitie intermediara corespunzatoare numarului de consumatori.
 Combustibil necorespunzator
 Se va folosi combustibil corespunzator.
 Butonul regulatorului de aer primar pozitionat necorespunzator
 Se pozitioneaza butonul pe o pozitie in care temperature apei este mai mare.
 Cantitea mai mica de alimentare cu combustibil
 Se va respecta cantitatea de combustibil prescrisa.
 Temperatura apei de iesire (tur) prea joasa
 Supradimensionarea consumatorilor legati la instalatie
 Se vor redimensiona consumatorii si se vor deconacta din consumatori.
 Caldura insuficienta sau prea mare in timpul coacerii si fierberii
 Regulatoarele de aer primar si secundar reglate necorespunzator. Cantitatea de combustibil introdusa este necorespunzatoare
 Se regleaza corespunzator regulatoarele. Se corecteaza cantitatea de combustibil. Se inched corespunzator caloriferele pe perioada coacerii.
 9. Garantii si piese de schimb(de uzura)
 In functie de frecventa cu care este folosita soba, unele parti, mai ales cele mobile, se pot uza. Si etansarile usilor sunt elemente ce se uzeaza.
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 Gratarul sobei este din fonta si poate fi deteriorat prin folosirea unui combustibil neadecvat si prin supraincalzire datorita utilizarii necorespunzatoare a sobei. Gratarul din fonta, garniturile de etansare, manerele, usa focar si cenusar, alte parti mobile sunt piese tipice de uzura pentru aparatele de incalzit.
 Aceasta inseamna ca aceste componente ale sobei au perioada de folosire (durata de viata) mai mica decat durata de viata a aparatului in ansamblu.
 Deteriorarea acestor componente supuse uzurii prin functionarea necorespunzatoare a aparatului, nu sunt considerate defecte si nu se acorda garantie pentru ele dupa expirarea termenului legal de garantie.
 Garantia se refera la: - defectiuni de functionare datorita greselilor de fabricatie(executie); - defecte de material;
 In perioada de garantie vor fi remediate toate defectele de fabricatie sau de material pentru aducerea produsului la conformitate. Aceste operatii se efectueaza fara plata.
 Produsele defecte in termenul de garantie, atunci cand nu pot fi reparate, vor fi inlocuite. Nu se acorda garantie in urmatoarele cazuri :
 - deteriorari datorate cazurilor de forta majora (asa cum sunt prevazute prin lege) si a calamitatilor naturale; - deteriorari datorate transportului, depozitarii sau manipularii necorespunzatoare din partea beneficiarului; - defectiuni datorate nerespectarii de catre utilizator a instructiunilor de montare /instalare, punere in functiune,
 utilizare sau a altor prescriptii legale; - defectiuni datorate neglijentei si utilizarii defectoase, la alti parametri decat cei recomandati de producator; - defecte datorate utilizarii de combustibili necorespunzatori. - neincluderea in instalatia in care este montata soba a elementelor de siguranta indicate in prezenta carte tehnica.
 Orice interventie asupra produsului in cazul unei defectiuni, de catre persoane neabilitate duce inevitabil la pierderea dreptului de garantie. In cele ce urmeaza va prezentam lista pieselor de schimb ce pot fi achizitionate din magazinul de unde ati cumparat produsul.
 Nr. Crt.
 Denumire reper Nr. Desen
 1 Garnituri etansare usi-snur Φ10 din fibra de sticla 6211-02. 06. 11 621-02. 08. 09
 2 Sertar cenusa sudat 6211-02. 13. 00
 3 Suport gratar cu usita 6211-02. 02. 07. 00
 4 Gratar SG04-06
 5 Maner usa cenusar si focar 6211-02. 06. 07
 6 Set plite: -Plite I -Plita II -Disc plita I
 SG-04-15 6211-08
 SG-04-16
 Pentru orice probleme de piese de schimb necesare sobei “Beatrice CT” va rugam sa va adresati vanzatorului. El va
 va oferi un service avantajos si va poate furniza piese de schimb originale. 10. Manipulare, transport si depozitare
 Manipularea produsului se va face cu atentie, pentru a-l feri de socuri mecanice, lovituri, caderi sau rasturnari. Transportul sobelor se va face in stare ambalata cu un mijloc de transport acoperit, asezate si protejate corespunzator impotriva rasturnarii si lovirii. Depozitarea produselor pana la vanzare si instalare se va face in stare ambalata, in incaperi uscate, neexpuse unor posibile lovituri mecanice, ferite de umezeala si agenti chimici corozivi. 11. Service
 Service-ul este asigurat de catre grupa de specialisti ai S.C. VES S.A.. Detalii cu privire la service ve-ti gasi in certificatul de garantie.
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                                CT Balkancar DV17923320 -  · PDF fileCarte tehnica stivuitor Balkancar DV 1792.33.20 seria de fabricatie: ..... an de fabricatie: ..... CT 002/10 SC ASISCO TEHNIC SRL

                            

                                                    
                                Proiect M3 Matras Beatrice

                            

                                                    
                                Mica istorie a prezervativului - Beatrice Fontanel, Daniel ... istorie a prezervativului - Beatrice... · vedea imbinarea, proPorfiile, aspectul 9i acliunea lor; a se lua in consideraqie

                            

                                                    
                                Raport de Practica - Beatrice

                            

                                                    
                                Pexkit - Ct Pex

                            

                                                    
                                Alina Beatrice Chesca - "Dictionary of Legal Terms" - 2014

                            

                                                    
                                Carte Tehnica Beatrice CT-3 - Weekend SRL TEHNICA Beatrice CT „Soba pentru incalzire centrala si gatit” Cod 6211-00 ... Cu butonul regulatorului de aer primar se poate regala temperatura

                            

                                                    
                                MEDICINA LEGALĂ - evoluţie istorică- Conf. dr. Beatrice Ioan

                            

                                                    
                                Calendar CT 2015

                            

                                                    
                                PP-R CT - Fisa Tehnica

                            

                                                    
                                TURISM FELIX€¦ · Creante comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 41 1 + din ct. 413) Creante in legäturä cu personalul conturi asimilate (ct. 425

                            

                                                    
                                Iordache Simona Beatrice   Bacau  Prezentare

                            

                                                    
                                Angiocoronarografia Ct

                            

                                                    
                                CT 72 - Ceresit
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